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Tervon jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailu maaliskuussa 

2022  

Jätevesivaikutus oli havaittavissa purkuojassa heikkona hygieenisenä laatuna sekä 

erittäin korkeina ravinnepitoisuuksina. Vaikutukset näkyivät myös Rasvangin asemilla 

2A ja 3 kohonneina alusveden ravinnepitoisuuksina sekä pintavettä korkeampana 

sähkönjohtavuutena. 

Purkuojan virtaama oli erittäin pieni. Veden happitilanne oli tyydyttävä. 

Jätevesivaikutus näkyi selvästi mm. erittäin korkeina ravinnepitoisuuksina, erittäin 

korkeana sähkönjohtavuusarvona sekä veden erittäin heikkona hygieenisenä laatuna 

(E.kokit 5600 pmy/100 ml), E.ColiC > 24 000). Typpi oli pääosin ammoniumtyppenä. 

Veden pH oli lievästi emäksinen. 

Pienilahden aseman 1 happitilanne oli erinomainen. Veden pH-arvo oli neutraali. 

Humusleimaisuus ja ravinnepitoisuudet olivat keskimääräisellä tasolla tai hieman sen 

alapuolella. Kokonaisfosforin perusteella asema luokittui karuksi. Veden hygieeninen 

laatu oli moitteeton. Jätevesien vaikutusta ei ollut näytteenottohetkellä havaittavissa. 

Rasvangin asemalla 2A vesipatsas oli kerrostunut ja alusveden happitilanne oli 

huono. Alusvedessä oli havaittavissa ainepitoisuuksien nousua. 

Kokonaistyppipitoisuus alusvedessä oli keskimääräistä korkeammalla tasolla. 

Ammoniumtypen osuus oli yli puolet kokonaistypestä ja pitoisuus oli tutkimusjakson 

keskiarvoa korkeampi. Sähkönjohtavuuden nousu alusvedessä oli myös selkeää. 

Veden hygieeninen laatu oli moitteeton. 

Kerrostuneen Syvänneaseman 3 alusveden happitilanne oli huono. Alusveden 

ainepitoisuudet olivat kohonneet varsinkin typpiravinteiden osalta keskimääräistä 

enemmän. Sähkönjohtavuusarvo oli noussut alusvedessä tavanomaista selkeämmin, 

mutta kokonaisfosforipitoisuus oli alusvedessä tavanomaisella tasolla. 

Päällysvedessä kokonaisfosforin pitoisuus oli karun veden tasoa ja veden 

hygieeninen laatu oli moitteeton. 
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Liitteet: kartta havaintopaikoista 

Asema Syv Lämpöti Happi Happi% pH Sähkönj. Kok. N NH4-N Kok. P COD-Mn NH4-N2 E. kokit E. coliC

oC mg/l Kyll % mS/m µg/l µg/l µg/l mg/l O2 µg/l pmy/100ml MPN/100 ml

Oja1 0,1 4,2 7,2 55 7,4 170 74000 66000 700 30 5600 >24000

1 1 0,3 12,4 85 7 4,3 420 9 9,8 18 0 0

2A 1 0,3 12,7 87 6,9 4,1 400 9 9,8 11 0 0

10,5 4,2 1,2 9,4 6,6 8,3 1500 14 9,3 820

3 1 0,4 12,2 84 6,8 4 390 8 8,8 13 0 0

5 1,6 11,3 81 6,7 3,9 370 6 7,4 20

10 2,4 9,1 66 6,5 4,1 380 7 7,3 5

22,5 3,7 0,86 6,5 6,7 7 790 18 8 290
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